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POMIARY ELEKTRYCZNE
10_Pomiar energii czynnej i biernej w uktadzie bezposrednim.

Pomiar energii czynnej 3-fazowej odbywa sie za pomocg licznikéw energii czynnej.

Ogolnie Ep= P x t [Wh. kWh, MWHh]. Liczniki majg oznaczenia 10(40) A. Wartos$¢ 40 A jest to prad
roboczy maksymalny. W przeliczeniu na moce uktad bezposredni pomiaru jest do 20 kW mocy
zamoéwionej. Powyzej tej mocy jest uktad pétposredni, w ktdrym prad jest podawany na licznik
przez przektadniki prgdowe.

Liczniki sg legalizowane w okresie co 8 do 15 lat pracy. Liczniki mogg posiadac wskaznik mocy
maksymalnej i byé dwutaryfowe.
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Licznik podigczony bezposrednio

Pomiar energii biernej 3-fazowej odbywa sie za pomoca licznika energii biernej indukcyjnej lub
indukcyjnej pojemnosciowej lub obu licznikéw naraz.

Licznik podlaczony bezposrednio
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