
Dobór trafo do pracy równoległej w stanie obciążenia

1. Typoszereg trafo energetycznych

20, 30, 40, 75, 100, 125, 160, 250, 315, 400, 630, 800, 1000kVA

2. Stosunek mocy 1:3 (od 0.33 do 1) lub 3:1 (od 1 do 3)

a) S1=100kVA S2=250kVA S2/S1 = 250/100 = 2,5  Tak.

b) S1=1000kVA S2=250kVA S2/S1 = 250/1000 = 0,25 Nie

c) S1=1000kVA S2=400kVA S2/S1 = 400/1000 = 0,4 Tak


