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POMIARY ELEKTRYCZNE
09_Moc pozorna i moc odkształcenia.

Moc pozorna (S) obwodu 3-fazowego to moc prądu przemiennego określona wzorem
S = sqrt(3) x U x I 
S = 3 x UF x IF

Moc pozorną można bliczyć w w/w wzorów wstawiając wartości prądów i napięć z pomiarów.
S = sqrt[P2 + (QL - QC)2] 
Jest to wartość mocy pobierana ze źródła zasilania. Jednostką mocy pozornej jest voltoamper
[VA, kVA, MVA].

Moc odkształcenia (D) obwodu prądu przemiennego jest to rodzaj energii biernej powstałej
w wyniku istnienia harmonicznych odkształcajacych sinusoidę napięć i prądów.
D = sqrt[S2 - P2 – (QL - QC)2]
Moc odkształcenia jest podawana w DTR elektronicznych urządzeń zasilających tzw. UPS. Dzięki 
niej prąd i moc pobierana z sieci jest większa niż obliczana. Jednostką energii odkształcenia jest
var [var, kvar, Mvar]. 
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