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POMIARY ELEKTRYCZNE
37_Układ SZR i schemat i wykresy.

Automatyka Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) ma za zadanie utrzymanie zasilania 
najważniejszych linii lub odbiorów energii elektrycznej w przypadku zaniku lub nadmiernego 
obniżenia się napięcia. SZR dotyczy linii napowietrznych, kablowych, transformatorów 
i agregatów prądotwórczych.
Rezerwa może mieć charakter:

• Rezerwy jawnej - w postaci wyłączonej linii lub transformatora.
• Rezerwy ukrytej - w liniach lub transformatorach nie w pełni obciążonych.

SZR musi być wyposażony w:
• Kontrolę napięcia w linii podstawowej i rezerwowej.
• Blokadę na załaczanie rezerwy w czasie zwarcia zasilania podstawowego (człon 

nadprądowy).
• Blokadę przed jednoczesnym załączeniem zasilania podstawowego i rezerwowego.
• Blokade przed powrotem napięcia resztkowego od silników.
• Blokade przed zmianami faz.
• Możliwość zdalnego blokowania SZR.

Schemat SZR w liniach N.N.
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