4.8.4. Transformator do zmiany liczby faz

Do zasilania urzadzen wielofazowych o liczbie faz réznej od trzech, istnieje
konieczno$¢ zmiany ukfadu trojfazowego na inny. Uklady takie stosuje sig
przede wszystkim do zasilania obwodow z prostownikami (6 i 12 faz) i prze-
twornicami, a takze w obwodach przeznaczonych do celow specjalnych. Sposrod
wielu rozwigzan najbardziej typowe przedstawiono na rysunku 4.64. Wykresy
- obok schematéw sa topograficznymi wykresami napig¢ obowigzujacymi przy
zalozeniu, ze wszystkie uzwojenia maja taki sam kierunek nawinigcia.
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Rys. 4.64. Zamiana uktadu 3-fazowego na uklad 6-fazowy: a) pofaczenie w podwojng gwiazdg;
b) potaczenie w podwojny trojkat; c) polaczenie widelkowe
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